
高压电动汽车充电桩用电报装业务告知书

尊敬的用电客户：
为保证您的合法权益，请您在办理用电报装前，仔细阅读以下内容：
一、业务介绍
高压电动汽车充电桩报装是指采用10（6）千伏及以上电压供电的电动汽车充电桩客户用户办理用电新装、增容业务，适用于报装容量160千瓦以上的客户。
二、办电环节及时限
（一）办电环节3个：受理申请、现场勘查及供电方案答复、竣工检验和装表接电。
（二）办电时限：
单位：工作日
	客户类型
	各环节办理时间

	
	业务受理
	供电方案答复
	竣工检验和装表接电
	合计办理时间

	高压单电源
	1
	10
	6
	17

	高压双电源
	1
	20
	6
	27


注：受电工程竣工后，请您及时办理报验申请，我公司将在受理申请后3个工作日内完成竣工检验，检验合格3个工作日内安排装表接电。如受电工程竣工检验不合格，为确保您及时接电，请按照《客户受电工程竣工检验意见书》尽快整改，整改完成后再次申请验收。
三、各环节所需材料
	业务受理
（2项）
	竣工检验
（2项）

	1.用电主体有效身份证明材料
2.用电地址物业权属证明材料
注：若为既有居民小区可用以下材料替代物业权属证明：小区业主代表或其委托的管理单位与报装主体签订的同意接电的合作协议复印件（加盖公章）或小区业主代表或其委托的管理单位出具的《电力接入说明》。
	1.施工单位资质证明材料（仅无中间检查环节客户提供）
2.工程竣工报告（含竣工图纸）


四、办电成本
[bookmark: _GoBack]1.对高压用户实行就近就便接入电网，降低客户办电成本。供电企业根据《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129 号）、《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于进一步明确电力用户外部配套供电工程建设有关事项的通知》（桂发改电力〔2024〕37号）实施业扩延伸。
2.对于申请高可靠性供电的用户，高可靠性供电费用收费根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于进一步调整高可靠性供电费用标准有关事项的通知》（桂发改价格〔2023〕724 号）要求执行。若自治区出台新的收费文件，则按新的收费文件执行。
3.中、高压计量装置包括计量互感器（计量用低压电流互感器、计量用组合互感器、高压计量用电压/电流互感器）、电能表、计量自动化终端（负荷管理终端、配变监测计量终端、厂站终端、低压集抄集中器、采集器）等设备原则上均由供电企业投资建设，客户负责预留接线和安装位置。为确保供电企业提供的互感器与客户定制计量柜兼容，业扩受电工程专用计量柜尺寸建议参照《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计（2021版）》《南方电网公司客户侧电能计量装置通用设计要求》设计和生产，预留合适、便于后期维护的互感器安装空间，提前考虑母排的安装方向和长度，预留大小合适的连接孔，确保互感器一次端子与母排连接紧密且牢固。供电局出资的互感器参照《中国南方电网有限责任公司计量用互感器技术规范》生产和检定，具体尺寸见附录。成套设备中装有自备互感器时，经供电企业检验合格并加封，可以作为计费互感器。（“成套设备”是指开关装置及与其相关的控制、计量、保护和调节设备的组合，以及这些装置和设备相关的电气连接、附录等的总称，该类设备存在结构紧凑计量互感器不可现场拆卸或互感器控制、测量、保护、计量共用等特点。）
4.属房地产开发商统一建设的居住区（包含政府迁改、移民、棚户区改造集中小区）客户，供电企业答复供电方案时须明确要求客户预留表箱及计量装置安装位置、安装尺寸及后续维护空间的标准。客户委托的设计单位需在设计图纸上予以明确。统建住宅小区批量报装的低压电能表、互感器、集抄器由供电企业提供，开发商负责安装。
5.根据《国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于推进新型电力负荷管理系统建设的通知》（发改办运行〔2022〕471号）的要求，各地统筹开展负荷管理系统建设，10千伏（6千伏）及以上高压电力用户全部纳入负荷管理范围。新装用电的用户负荷接入应与用户受电工程同步设计、施工、验收和投运负荷管理系统建设。客户应按南方电网公司客户受电工程典型设计图纸（请您在提交用电报装申请时让业务人员提供典型设计图纸）设计受电工程。
五、温馨提示
（一）客户对自行投资建设的产权分界点负荷侧受电工程，有自主选择具备资质的设计、施工（试验）及设备供应单位的权利，相关设计、施工（试验）及设备供应单位的查询：
1.电力工程勘察设计企业名单可登录中华人民共和国住房和城乡建设部网站www.mohurd.gov.cn查询。其中，广西区内电力工程勘察设计企业名单可登录广西壮族自治区住房和城乡建设厅网站zjt.gxzf.gov.cn网站查询。
2.根据《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第36号）规定，凡从事承装（修、试）电力设施业务的企业，必须持有国家能源局或其派出机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证。承装（修、试）企业名单可登录国家能源局网站http://www.nea.gov.cn查询，其中由国家能源局南方监管局颁发许可证的承装（修、试）企业名单可登录网站http://nfj.nea.gov.cn查询。
3.通过国家3C认证的设备材料供应单位，以国家质检总局网站www.samr.gov.cn公布的信息为准。
（二）在报装全程，供电企业不会向客户收取物价部门规定之外的费用。请您对我们的工作进行监督，若您在办理业务过程中有疑问，可致电95598供电服务热线咨询。若您的问题未得到解决，请再次致电95598提级督办或致电12398能源监管热线。
（三）下载“南网在线”APP、关注“南网在线”微信服务号、“南网在线”支付宝生活号或登录“南网在线”网页版（https://95598.csg.cn/）成为注册用户，可随时随地办理用电业务、获取电力资讯。

[image: 860x860][image: 64503]
“南网在线”微信服务号二维码     “南网在线”APP二维码
      [image: 企业微信截图_1678148295226]         [image: 企业微信截图_1678148320717]
12398 公众号二维码           12398 APP（安卓版）二维码




………………………………………………………………………………………………………

本人已知悉高压电动汽车充电桩用电报装业务告知书所述内容。
签名：              日期：             
 (
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50Pno5NDNlNTQzN3dkMGs1a2txOW1ta3Q8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxDVDg5NkowMTEzODAKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDI0LTA4LTMwIDEwOjM0OjUyPC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+
)

附录1
	材料补充说明

	资料类型
	具体资料

	身份证明材料（其中一项）
	1．公司、企业：《企业法人营业执照》、《营业执照》、《统一社会信用代码证》、《组织机构代码证》（其中之一加法人身份证明材料）。
2.社会团体：《社会法人执照》、《统一社会信用代码证》、《社会服务机构法人登记证书》、《社团法人执照》、《组织机构代码证》、《民办非企业单位登记证书》（其中之一加法人身份证明材料）。
3.机关、事业单位、其他组织：上级单位（组建单位、主管单位等）证明文件；政府、行业主管部门批准其成立的文件；政府、行业主管部门颁发的有关证照、证明；《统一社会信用代码证》；《组织机构代码证》；《农村集体经济组织登记证》（其中之一加法人身份证明材料）。
（已提供加载统一社会信用代码的营业执照的，不再要求提供统一社会信用代码证和税务登记证明）
4.自然人客户：居民身份证、军人证（现役）、护照、户口本、港澳居民内地通行证、港澳通行证、台湾居民内地通行证、内地居民台湾通行证、外国护照、外国永久居留证（绿卡）、其他有效身份证明文书等原件。
5. 租赁户：租赁合同甲乙双方身份证明材料。
注：非法人或业主本人办理，需提供授权委托书（附录2）并明确授权委托的权限、期限，经办人有效身份证明材料。   

	物业权属证明材料（其中一项）
	以自有建筑物为用电地址：《房地产权证》、《不动产权证》、《房产证》、《集体土地房产证》、《宅基地使用证》、经房管部门登记备案的《购房合同》或提供的租簿《租用房屋凭证》、房产交易办证回执(其中之一)。

	
	因进行工程建设申请用电或使用自有未办理房产证的新建建筑物用电: 《建设用地规划许可证》及附录附图、《建设工程规划许可证》及附录附图。

	
	使用自有的无建筑物的土地用电：《国有土地使用证》、《集体土地所有权证》、《土地不动产证》(其中之一)。

	
	当地发改部门关于项目立项的批复、核准、备案文件，或当地规划部门关于项目的建设工程规划许可证或区（县）以上政府部门的绿色通道和政府的会议纪要证明等。

	
	由镇街及以上政府部门确认具有物业权属证明权限的有效证明文书或可供电证明，非城镇规划建设用地范围内的自建房居民生活用电客户可签订《承诺书》，相关证明信息内容应满足基本的现场土地产权甄别需要。

	
	明确房屋产权判词的且发生法律效力的法律文书（包括判决书、裁定书、裁决书、调解书等）。注意：判决书、裁定书、裁决书、调解书等法律文书，须提交裁判机关出具的法律文书生效证明文件。

	
	用电工程项目批准文件：政府有关部门批准文件、认可文件和者许可证（其中之一），如：投资项目核准文件、投资项目备案文件、立项批复、会议纪要、建设用地规划许可证（含附录）、建设工程规划许可证（含附录）、工程施工许可证复印件、政府预算安排的固定资产投资项目材料等）。

	
	政府土地职能管理部门出具相关证明、工程项目批准文件、政府规划文件。


注：如为租赁户，则需同步提供租赁合同等作为产权证明的组成部分。原用电范围内增容用电（无新加盖建筑物、改建、扩建、改变建筑用途）无需提供用电地址物业权属证明资料。
附录2
用电业务办理授权（委托）书
（参考范本）

广西电网有限责任公司XX供电局：
现授权（委托）           为本人（本单位）办理用电业务的经办人，代表本人（本单位）办理                           用电业务以及与此相关的事宜。
此授权（委托）书有效期从      年   月   日起至办理用电业务办结之日止。




授权方（盖章）：             被授（委托）人签字：
法人代表：                   被授（委托）人电话：
法人身份证号：               身份证号：
日期：   年   月   日        日期：   年   月   日







附录3

计量用高压互感器尺寸
[bookmark: _Toc8776][bookmark: _Toc30760][bookmark: _Toc19828]
一、10kV计量用电压互感器外形尺寸图
（一）10kV计量用电压互感器外形图
[image: ]








（二）10kV计量用电压互感器浇注图
[image: ]
[bookmark: _Toc22682]
（三）10kV计量用电压互感器二次端子罩
[image: ]
二、10kV计量用电流互感器外形尺寸图
（一）10kV计量用电流互感器外形图
[image: ]
（二）10kV计量用电流互感器浇注图
[image: ]
[image: ]

（三）10kV计量用电流互感器二次端子罩
[image: ]

（四）计量用低压电流互感器外形图
[image: ]

[image: ]
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（五）计量用低压电流互感器二次端子罩
[image: 二次端子罩2(南方电网专 用2014-7)]

附录4
新能源汽车充电设施用电（使用）协议书
（参考范本）
 
甲方（物业服务人）：                                
乙方（车位产权人/租赁人）：                           
 
为明确甲、乙双方在转供电与使用中的权利和义务，根据乙方新能源汽车充电使用需要，甲方同意接驳电源，甲乙双方本着友好协商、自愿公平的原则达成如下协议： 
一、用电地址
用电地址：                                      
二、用电方式及容量
（一）甲方仅负责提供电源及电源接驳点，施工安装由乙方自行负责。乙方新能源汽车充电电压为     ，总用电容量为      ，由甲方从    小区     栋    层低压配电箱处向乙方提供。
（二）乙方只能在甲方指定位置接用电源，自行负责电缆及用电计量装置提供和安装，电缆及用电计量装置必须为合格产品，计量装置同时须经法定检测机构检验合格，电缆应符合电力负荷使用标准，并附检验证明及标志。安装完成后，乙方不得随意更换电表，确需更换时需征得甲方的书面同意。
（三）乙方在用电施工过程中须接受甲方统一管理，不得随意改动和变更甲方用电线路和设备，确有需要的，应向甲方提出书面申请，甲方视实际情况及时给予书面回复，乙方须接受甲方的处理结果。
（四）乙方为充电设施及相关线路安全责任的第一责任人，由其自行负责充电设施的管理和使用，若因充电设施的使用对他人造成人身或财产损害，由乙方依法承担赔偿责任，由此对甲方设备造成损坏的，乙方应按原值或商定的金额赔偿；如有其他责任人乙方同意在赔偿后再向其他责任人进行追偿；乙方购买相关保险的，乙方与保险公司应按照签订的赔偿条款依法承担赔偿责任。
三、供电设施维护管理责任
（一）管理责任分界点：按照“谁所有、谁负责”的原则进行供电设施及线路管理、运维责任划分。
（二）甲方、乙方分管的供电设施，除另有约定外，未经对方同意不得操作和变更。如遇紧急情况必须操作时，应及时通知对方。
（三）在供电设施上发生的法律责任，按供电设施管理责任归属确定。双方应做好各自分管的供电设施的运行维护管理工作，并依法承担相应的责任。
（四）甲方应定期开展防火巡查，保障共用消防设施和器材完好有效，确保充电设施不占用公共疏散通道、安全出口、消防车通道，不影响人员疏散。
（五）乙方应注意观察充电设施的日常运行情况，发现问题及时维修；甲方对充电基础设施建设及使用中的安全隐患有发现、制止、报告的义务。
（六）乙方不再需要使用充电设施时，应及时拆除充电设施。充电设施需拆除或者迁移位置，乙方须向甲方报备，到供电营业厅办理相关手续，聘请有资质的企业进行操作，监督安全施工，并接受甲方对施工有关方面的资质核查。充电设施拆除或迁移的费用由乙方承担。
四、用电费用及结算方式
乙方未向供电企业直接报装接电的，甲方应明确告知用电性质和电价标准，按计量装置的记录数据向乙方收取费用，费用收取应符合转供电有关规定。乙方应于次月底前缴清上月电费，否则甲方有权按日收取乙方拖欠电费总额     的违约金。
五、其他
（一）乙方应按照规定进行充电设施报装申请，最终通过属地供电企业审核后，乙方才能组织安装单位进场。
（二）有利害关系业主提出需拆除乙方充电设施时，由乙方负责沟通解决，甲方应协助双方沟通。
（三）相关部门认为充电设施不利于本小区的整体安全或发现充电设施存在安全隐患时要求整改，在整改期间和整改未达标时，甲方有权配合相关部门基于安全角度作出的整改要求，停止充电设施供电。
（四）双方就协议执行存在争议的，可通过以下第    项方式解决：
1.向   仲裁委员会（具体的仲裁委员会名称）提起仲裁。
2.向人民法院提起诉讼。
本协议一式叁份，甲方贰份、乙方壹份，具有同等法律效力。
 
 
 
甲方（盖章）：              乙方（签字）：
 
经办人：                   身份证号：
 
联系电话：                 联系电话：
 
日期：  年  月  日         日期：  年  月  日





附录5

XX小区新能源汽车充电设施电力接入说明
（适用运营商报装）

______供电局（供电公司）：
我方允许（运营商全称）在（充电设施安装位置）建设新能源充电设施和增设相关电力设备。
特此说明。


                       物业服务人（盖章）：
                       XXXX年XX月XX日
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